GOVERNO DE SANTA CATARINA 4
% SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE :
LABORATORIO REGIONAL DE CHAPECO

EEWWE Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Passo dos Fortes - Chapecd/SC LACENISC
CATARINA Laboratdrio Central de
Socretaria de Ectada a Saide Saiide Publica
RELATORIO DE ENSAIOS
N°163202000067

Ne Vigilancia: 6364 | N° Processo: 07

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE (CNES: 6537278)
Municipio: UNIAO DO OESTE / SC

/ E-mail: visa@uniaodooeste.sc.gov.br

Natureza: PUBLICA Origem: CASAN

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL

Motivo: POTABILIDADE

Descricado do Motivo: PREFEITURA MUNICIPAL

Local: PREFEITURA MUICIPAL

Endereco: AVENISA DAO LUIZ 531

Municipio: UNIAO DO OESTE / SC

Procedéncia da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUICAO

Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDROMETRO

Forma de Abastecimento: SAA - S421885000001 - CASAN
Area: BAIRRO - CENTRO

Responséavel: MARILIA MIORELLI  Documento: CPF 05767250995 Telefone: (49)3348-1202

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: AGUA TRATADA  Apresentacdo: 375 mL  Acondicionamento: GELO RECICLADO
Data da Coleta: 12/07/2016 Hora da Coleta: 09h 35min  Chuva nas ultimas 48hs: NAO

ANALISE DE CAMPO
Cloro Residual Livre : 0,84 mg/L  Temperatura: 20,9 °C

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 12/07/2016 Hora: 12h 00min Entregue por: MOTORISTA  Recebido por: ADRIANA

RESULTADO DAS ANALISES

FiSICO-QUIMICA

Andlise nao realizada: Falta de insumo
Conferido e descartado por MELANI GRACIELI GARDA(), em 12/07/2016 14:32:24.

MICROBIOLOGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS Processamento: 13/07/2016 14h 00min
Referéncia: PORTARIA N° 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: Auséncia em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogénico/Enzimatico SMEWW, 222 Ed. 9223 B
Resultado: Auséncia
Conclusao: Ndo Se Aplica
Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquimico), em 13/07/2016 16:50:17.
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LACEN/SC

Laboratdrio Central de
Satide Pablica

Ensaio: ESCHERICHIA COLI Processamento: 13/07/2016 14h 00min

Referéncia: PORTARIA N° 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: Auséncia em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogénico/Enzimatico SMEWW, 222 Ed. 9223 B
Resultado: Auséncia
Conclusao: Satisfatério

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquimico), em 13/07/2016 16:50:17.

ORGANOLEPTICA

Ensaio: TURBIDEZ Processamento: 12/07/2016 14h 00min

Referéncia: PORTARIA N° 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011  Valor Ref.: VMP: 5 uT

Metodologia: Método Nefelométrico SMEWW, 222 Ed. 2130 B
Resultado: 0,43 uT
Conclusao: Satisfatério

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquimico), em 13/07/2016 16:50:17.

CONCLUSAO FINAL

SATISFATORIA

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquimico), em 13/07/2016 17:07:45.

Notas: VMP: Valor Maximo Permitido | VR: Valor de Referéncia;

- LQM: Limite de Quantificacdo do Método | LDM: Limite de Detecgdo do Método;

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
- S&o de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e analise de campo;
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3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Agua | SAC: Solugéo Alternativa Coletiva | SAl: Solugdo Alternativa Individual;
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- O relatério ndo pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se Gnica e exclusivamente a amostra encaminhada pelo

solicitante;
7 - Os resultados referem-se (inica e exclusivamente a amostra recebida;
8 - A conclusédo do Relatorio de Ensaio refere-se aos ensaios realizados..
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